
Napachanie   Mrowino Żydowo       
Rokietnica             

ul. Dworcowa   

Rokietnica 

ul. Szkolna

1
Bakterie z 

grupy coli 
jtk/100ml 0 0 0 0 0

2 Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0 0

1 Mętność NTU < 0,20 0,47 0,35 0,38 0,31

2 Barwa mg Pt/l 4 3 10 11 8

3 Zapach TON akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny

4 Smak TFN akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny

5 Odczyn pH 7,1 7,2 7,3 7,3 7,1

6 Przewodność µS/cm 924 996 758 758 832

7
Twardość 

ogólna 
mg CaCO3/l 441 367 241 311

10 Żelazo µg/l 23,1 < 60 < 60 < 60

11 Mangan µg/l < 10 < 4 15,8 < 4
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Dopuszczalne zakresy wartości  

zgodne z Rozporządzeniem                             

Ministra Zdrowia                                    

z dnia 7 grudnia 2017r.                                                        

(Dz. U. 2017r. Poz. 2294)
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