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(Roztworowo)

(Zydowo)

ZYDOWO gm. Rokietnica

istniejace / bez zmian

¥

11,21,31,41,51 PRZEPUSTNICE Z SLOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA DN 65
12,22,32,42,52 PRZEPUSTNICE Z Sk.OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPLUCZYNY DN 125
13,23,33,43,53 PRZEPUSTNICE Z Sk.OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATU DN 65
14,24,34 44,54 PRZEPUSTNICE Z SKOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE DN 65
15,25,35,45,55 PRZEPUSTNICE Z Sit OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA DN 65
16,26,36,46,56 PRZEPUSTNICE Z Slt OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PLUCZNA DN 125
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1.1 | Mieszacz DN125

1.2 | Zestaw aeracji
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Zestaw filtracyjny

Sprezarka (2 szt.: 1 istniejgca, 1 nowa)

Zestaw dmuchawy

Pompa ptl uczna

Zestaw hydroforowy - istniejacy

Zestaw chloratora

Rozdzielnia pneumatyczna RP

Ol @~ ®| o ] w

Rozdzielnia gf  féwna (wg dokum.technolog.)

10 Rozdzielnia technologiczna (wg dokum.technoleg.)

11.1;11.2 | Skrzynia kontrolno - pomniarowa

12| Przepki ywomierz DN100

13| Przepti ywomierz DN150

14 | Zawor bezpieczenstwa SYR1/2"

15.1;15.2

Zbiornik wody uzdatnionej - istniejace

16.1;16.2 | Studnia gf lebinowa - isiniejgce

17| Odstojnik popl uczyn
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Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych Sp. z 0.0,
ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

Zadanie

Przebudowa Stacji Uzdalniania Wedy w migjscowo ci  ydowo

gm. Rokietnica

Obiekt

Stacja Uzdatniania Wody w migjscowo ¢i ydowo
gm. Rokielnica, dzia ka nr ewid. 24/4

Tyt rysunku Schemat technologiczny Stacji Uzdalniania wody

w migjscow ci ydowo, gm. Rokietnica
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